
 

 

 

Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
20.07.2026
Seite 1 von 9

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-001
WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
TW-Inspektionsbericht Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -
Keine Ergebnisse zu dieser Probe vorhanden!
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Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
20.07.2026
Seite 2 von 9

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-002
P4_ON Gemeindeamt Langschlag, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -
Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode

Probenahmeverfahren
Probenahme Vorschrift ÖN ISO 5667-5 

u. ÖN EN ISO 
19458 Zweck A

  

Zusatzangaben
Herkunft des Wassers   
Verbraucherbeschaff   
Grundwasserbeschaff   
Angewendete Wasseraufber   
Verteilte Wassermenge   
Versorgte Personen   
Versorgungsumfang   

Sensorische Untersuchungen
Prüfungskommentar sensorische 

Prüfung vor Ort
 OENORM M 6620:2012

Färbung (sensorisch) farblos  farblos OENORM M 6620:2012
Trübung (sensorisch) keine  keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos  geruchlos, ohne OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) -  OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner  OENORM M 6620:2012

Mikrobiologische Parameter
KBE 22°C in 1ml 2  max. 100 OENORM EN ISO 6222:1999
KBE 37°C in 1ml 0  max. 20 OENORM EN ISO 6222:1999
Colif. Bakterien /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Intest. Enterokokken /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 7899-2:2000

Physikalische Parameter
Temperatur 17,6 °C max. 25,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert 6,6  min. 6,5

max. 9,5
OENORM EN ISO 10523:2012 
Messung vor Ort

pH-Wert 7,0  min. 6,5
max. 9,5

OENORM EN ISO 10523:2012

Leitfähigkeit bei 20 °C 92 µS/cm max. 2.500 OENORM EN 27888:1993
Prüfungskommentar LF Prüfung vor 

Ort
 OENORM EN 27888:1993

Gelöste Gase
Sauerstoff 10,0 mg/l min. 3,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
*  nicht akkreditiertes Verfahren                n.n. nicht nachweisbar                n.b. nicht bestimmbar                - nicht analysiert

Bei Trinkwasseruntersuchungen
"Grenzwert" = Parameterwert der österr. TrinkwasserVO
"Richtwert" = Indikatorparameterwert der österr. TrinkwasserVO

Kommentare

Spezifikation gemäß BGBl 304/2001 in der aktuell gültigen Fassung; Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBl. I 
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Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
20.07.2026
Seite 3 von 9

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-002
P4_ON Gemeindeamt Langschlag, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -

Nr. 13/2006
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Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
20.07.2026
Seite 4 von 9

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-003
WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
Ortsnetz Mitterschlag, TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -
Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode

Probenahmeverfahren
Probenahme Vorschrift ÖN ISO 5667-5 

u. ÖN EN ISO 
19458 Zweck A

  

Zusatzangaben
Herkunft des Wassers   
Verbraucherbeschaff   
Grundwasserbeschaff   
Angewendete Wasseraufber   
Verteilte Wassermenge   
Versorgte Personen   
Versorgungsumfang   

Sensorische Untersuchungen
Prüfungskommentar sensorische 

Prüfung vor Ort
 OENORM M 6620:2012

Färbung (sensorisch) farblos  farblos OENORM M 6620:2012
Trübung (sensorisch) keine  keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos  geruchlos, ohne OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) -  OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner  OENORM M 6620:2012

Mikrobiologische Parameter
KBE 22°C in 1ml 9  max. 100 OENORM EN ISO 6222:1999
KBE 37°C in 1ml 0  max. 20 OENORM EN ISO 6222:1999
Colif. Bakterien /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Intest. Enterokokken /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 7899-2:2000

Physikalische Parameter
Temperatur 14,6 °C max. 25,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert 6,4  min. 6,5

max. 9,5
OENORM EN ISO 10523:2012 
Messung vor Ort

pH-Wert 6,5  min. 6,5
max. 9,5

OENORM EN ISO 10523:2012

Leitfähigkeit bei 20 °C 74 µS/cm max. 2.500 OENORM EN 27888:1993
Prüfungskommentar LF Prüfung vor 

Ort
 OENORM EN 27888:1993

Gelöste Gase
Sauerstoff 9,2 mg/l min. 3,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
*  nicht akkreditiertes Verfahren                n.n. nicht nachweisbar                n.b. nicht bestimmbar                - nicht analysiert

Bei Trinkwasseruntersuchungen
"Grenzwert" = Parameterwert der österr. TrinkwasserVO
"Richtwert" = Indikatorparameterwert der österr. TrinkwasserVO

Kommentare

Spezifikation gemäß BGBl 304/2001 in der aktuell gültigen Fassung; Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBl. I 
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Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
20.07.2026
Seite 5 von 9

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-003
WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
Ortsnetz Mitterschlag, TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -

Nr. 13/2006
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Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
20.07.2026
Seite 6 von 9

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-004
P3_Zulauf Kehrbachfeldquellen, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -
Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode

Probenahmeverfahren
Probenahme Vorschrift ÖN ISO 5667-5 

u. ÖN EN ISO 
19458 Zweck A

  

Zusatzangaben
Herkunft des Wassers   
Verbraucherbeschaff   
Grundwasserbeschaff   
Angewendete Wasseraufber   
Verteilte Wassermenge   
Versorgte Personen   
Versorgungsumfang   

Sensorische Untersuchungen
Prüfungskommentar sensorische 

Prüfung vor Ort
 OENORM M 6620:2012

Färbung (sensorisch) farblos  farblos OENORM M 6620:2012
Trübung (sensorisch) keine  keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos  geruchlos, ohne OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) -  OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner  OENORM M 6620:2012

Mikrobiologische Parameter
KBE 22°C in 1ml 1  max. 100 OENORM EN ISO 6222:1999
KBE 37°C in 1ml 0  max. 20 OENORM EN ISO 6222:1999
Colif. Bakterien /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Intest. Enterokokken /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 7899-2:2000

Physikalische Parameter
Temperatur 9,9 °C max. 25,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert 6,4  min. 6,5

max. 9,5
OENORM EN ISO 10523:2012 
Messung vor Ort

pH-Wert 6,4  min. 6,5
max. 9,5

OENORM EN ISO 10523:2012

Leitfähigkeit bei 20 °C 102 µS/cm max. 2.500 OENORM EN 27888:1993
Prüfungskommentar LF Prüfung vor 

Ort
 OENORM EN 27888:1993

Gelöste Gase
Sauerstoff 9,2 mg/l min. 3,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
*  nicht akkreditiertes Verfahren                n.n. nicht nachweisbar                n.b. nicht bestimmbar                - nicht analysiert

Bei Trinkwasseruntersuchungen
"Grenzwert" = Parameterwert der österr. TrinkwasserVO
"Richtwert" = Indikatorparameterwert der österr. TrinkwasserVO

Kommentare

Spezifikation gemäß BGBl 304/2001 in der aktuell gültigen Fassung; Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBl. I 
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Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
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WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-004
P3_Zulauf Kehrbachfeldquellen, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -

Nr. 13/2006
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Zwischenbericht D-302846
Auftrag 26-2789
20.07.2026
Seite 8 von 9

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-005
WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
Sternhofquelle 4, TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -
Analysenparameter Ergebnis Einheit Richtwert Grenzwert Methode

Probenahmeverfahren
Probenahme Vorschrift ÖN ISO 5667-5 

u. ÖN EN ISO 
19458 Zweck A

  

Zusatzangaben
Herkunft des Wassers   
Verbraucherbeschaff   
Grundwasserbeschaff   
Angewendete Wasseraufber   
Verteilte Wassermenge   
Versorgte Personen   
Versorgungsumfang   

Sensorische Untersuchungen
Prüfungskommentar sensorische 

Prüfung vor Ort
 OENORM M 6620:2012

Färbung (sensorisch) farblos  farblos OENORM M 6620:2012
Trübung (sensorisch) keine  keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos  geruchlos, ohne OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) -  OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner  OENORM M 6620:2012

Mikrobiologische Parameter
KBE 22°C in 1ml 12  max. 100 OENORM EN ISO 6222:1999
KBE 37°C in 1ml 0  max. 20 OENORM EN ISO 6222:1999
Colif. Bakterien /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 9308-1:2017
Intest. Enterokokken /100ml 0  max. 0 OENORM EN ISO 7899-2:2000

Physikalische Parameter
Temperatur 9,0 °C max. 25,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert 6,5  min. 6,5

max. 9,5
OENORM EN ISO 10523:2012 
Messung vor Ort

pH-Wert 6,9  min. 6,5
max. 9,5

OENORM EN ISO 10523:2012

Leitfähigkeit bei 20 °C 72 µS/cm max. 2.500 OENORM EN 27888:1993
Prüfungskommentar LF Prüfung vor 

Ort
 OENORM EN 27888:1993

Gelöste Gase
Sauerstoff 10,1 mg/l min. 3,0 O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 

38404-4:1976 Messung vor Ort
*  nicht akkreditiertes Verfahren                n.n. nicht nachweisbar                n.b. nicht bestimmbar                - nicht analysiert

Bei Trinkwasseruntersuchungen
"Grenzwert" = Parameterwert der österr. TrinkwasserVO
"Richtwert" = Indikatorparameterwert der österr. TrinkwasserVO

Kommentare

Spezifikation gemäß BGBl 304/2001 in der aktuell gültigen Fassung; Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBl. I 
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WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag Proben-Nr.: 26-2789-005
WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, WL-596 Probeentnahme: 16.07.2026
Sternhofquelle 4, TW-nativ Routineanalyse ohne NH4 Probenehmer: Gruber IWA

Untersuchung: 16.07.2026 -

Nr. 13/2006
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